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Hinweis: Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur
Weitergabe an die zuständige Bauaufsichtsbehörde
auszuhändigen.

Ort, Datum, Stempel / Unterschrift

KONTAKT
E-Mail: anwendungstechnik@siniat.com 
www.siniat.de

Name und Anschrift des Unternehmens,
das die Konstruktion erstellt hat
(Hersteller/Fachunternehmer):

Baustelle/Objekt /Gebäude:

Datum der Herstellung:

Bauteilbezeichnung (z.B. Schachtwand):

Feuerwiderstandsklasse des erstellten Bauteils:

Hiermit wird bestätigt, dass die zuvor genannte Siniat Konstruktion

hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen

Prüfzeugnisses (abP) / der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) / der Europäisch Technischen Zulassung (ETA)

Nr. 

sowie den Verarbeitungsvorschriften der Etex Building Performance GmbH hergestellt und eingebaut wurde.

Es ist eine Abweichung zum zuvor genannten Verwendbarkeitsnachweis vorhanden:

als separate Beschreibung der Abweichung durch den Fachunternehmer (nwA)

als gutachterliche Stellungnahme einer akkreditierten Materialprüfanstalt bzw. 

eines autorisierten Ingenieurbüros für Brandschutz Nr.             /

Für die nicht vom Unterzeichner selbst hergestellten Bauprodukte oder Einzelteile (z.B. Tragkonstruktion, 

Verbindungsmittel oder Dämmstoff) wird dies ebenfalls bestätigt, aufgrund* 

der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen des 
allgemeinen bauaufsichtlichn Prüfzeugnisses 

eigener Kontrollen 

entsprechend schriftlicher Bestätigungen der Hersteller der Bauprodukte oder Teile, 
die der Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat. 

* zutreffendes bitte ankreuzen

ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG
DES HERSTELLERS DES BAUTEILS
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A Allgemeine Bestimmungen

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis ist die Anwendbarkeit der Bauart im Sinne
der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ersetzt nicht die für die Durchführung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller bzw. Vertreiber der Bauart haben, unbeschadet weitergehender Regelungen in den

,,Besonderen Bestimmungen" dem Anwender der Bauart Kopien des allgemeinen bauaufsicht-
lichen Prüfzeugnisses zur Verfügung zu stellen. Der Anwender hat das allgemeine bauauf-
sichtliche Prüfzeugnis auf der Baustelle bereitzuhalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung der Materialprüfanstalt für das Bauwe-
sen, Braunschweig. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen dem allgemeinen bau-
aufsichtlichen Prüfzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen des allgemeinen bauaufsicht-
lichen Prüfzeugnisses müssen den Hinweis ,,Von der Materialprüfanstalt für das Bauwesen,
Braunschweig, nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird widerruflich erteilt. Das allgemeine bauauf-
sichtliche Prüfzeugnis kann nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn
neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

B Besondere Bestimmungen

1 Gegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Gegenstand

1.1.1 Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis (abP) gilt für die Herstellung und Anwendung
von Unterdeckenkonstruktionen, die beieinseitiger Brandbeanspruchung von unten (Unterde-
cken-Unterseite der Feuenuiderstandsklasse F 60, Benennung (Kurzbezeichnung) F 60-A
bzw. F 60-A8 (bei Anordnung eines PE-Randstreifens) nach DIN 4102-2:1977-09) angehö-
ren.

1.1.2 Die Unterdeckenkonstruktion besteht im Wesentlichen aus e aus
abgehängten Tragprofilen sowie einer unterseitigen Bekleid cken Siniat
Feuerschutzplatten,,LaFlamm". Details sind dem Abschnitt
sichtlichen Prüfzeugnis zu entnehmen.

bauauf-

) Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis enthält durch datierte und undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Pub-
likationen. Die Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind auf Seite l1 aufgeführt. Bei

datierten Veniveisungen müssen spätere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen bei diesem allgemeinen bauaufsicht-
lichen Prüfzeugnis berücksichtigt werden. Bei undatierten Verweisungen gilt die leÞte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikati-
onen.
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't.2.1 Die Unterdeckenkonstruktion darf an folgende Wände angeschlossen werden, die jeweils min-
destens der Feuenryiderstandsfähigkeit des Gegenstandes nach Abschnitt 1.1 entsprechen:

raumabschließende Wände (Mindestdicke d = 100 mm) aus Mauenruerk, Beton bzw.
Stahlbeton oder Porenbeton oder

nichttragende, raumabschließende leichte Trennwände (Mindestdicke d = 80 mm) ge-
mäß bauaufsichtlichen Nachweisen, mit einer beidseitigen Beplankung aus
d > 1x 15mm dicken Feuerschutzplatten Typ GKF nach DIN 18180 und Typ DF nach
DIN EN 520 und einer d à 40 mm dicken Dämmung aus Mineralwolle (Glaswolle, nicht-
brennbar, Schmelzpunkt < 1000 'C nach DIN 4102-17, Rohdichte > 15 kg/m3)

Für den Anschluss der Deckenkonstruktion an andere Bauteile - z. B. tragende und nichttra-
gende Trennwände anderer Bauarten - ist die Anwendbarkeit gesondert nachzuweisen, z. B.
durch ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis.

1.2.2 Die aussteifenden und unterstützenden Bauteile müssen in ihrer aussteifenden und unterstüt-
zenden Wirkung mindestens die gleiche Feuen¡viderstandsfähigkeit aufirueisen wie der Gegen-
stand nach Abschnitt 1.1.

1.2.3 Die Klassifizierungen gelten nur für nicht zusätzlich bekleidete Unterdeckenkonstruktionen.
Zusätzliche Bekleidungen der Unterdeckenkonstruktionen - insbesondere Blechbekleidungen
- können die brandschutztechnische Wirkung der Unterdecke aufheben.

1.2.4 Durch übliche Anstriche oder Beschichtungen bis zu d = 0,5 mm Dicke wird die Feuenrider-
standsdauer nicht beeinträchtigt.

1.2.5 Die Unterdeckenkonstruktion darf während der Brandbeanspruchung nur durch ihr Eigenge-
wicht belastet werden. lm Zwischendeckenbereich verlegte Kabel, Kabelbündel, Kabeltrassen
und ähnliches sowie Rohre, Leitungen und sonstige lnstallationen müssen an der tragenden
Deckenkonstruktion (Rohdecke) mit nichtbrennbaren Baustoffen so befestigt sein, dass die
Unterdeckenkonstruktion im Klassifizierungszeitraum nicht belastet wird (brandsichere Befes-
tigung).

1.2.6 Ein- bzw. Aufbauten sind in bzw. an der Unterdeckenkonstruktion zulässig und nach Abschnitt
2.2.5 auszuführen. Für Ausführung der Unterdeckenkonstruktion mit anderen Ein- bzw. Auf-
bauten ist die Anwendbarkeit gesondert nachzuweisen.

1.2.7 Für den Einbau von Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Lüftungsleitungen
(Brandschutzklappen) in der Unterdeckenkonstruktion sind weitere Nachweise erforderlich,

iBN#:A

Anwendungsbere¡ch

im Rahmen einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassunz. B.
gung

n Bauartgenehmi-

,,Unterdecke1.2.8 Die Unterdeckenkonstruktionen mit Brandbeanspruchung
allein" gemäß der folgenden Tabelle 1 ausgeführt werden.
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Tabelle 1: Klassifizierung gemäß Tabelle 1 und Benennung (Kurzbezeichnung) gemäß Tabelle 2 von
DIN 4102-2 : 1977-09,jeweils für eine Brandbeanspruchung von unten (Unterdecken-Un-
terseite)

Die Benennung bezieht sich auf die ,,Unterdecke allein .

Beliebig
Bei Anordnung eines ,,PE-Randstreifens" gemåß Tabelle 2

1.2.9 Für die Durchführung von Rohrleitungen, gebündelten elektrischen Leitungen, lnstallationska-
nälen, Kabelkanälen oder Lüftungsleitungen sind Abschottungen erforderlich, deren Feuerwi-
derstandsklasse durch Prüfungen nachzuweisen ist. Es sind weitere Eignungsnachweise, z. B.
im Rahmen der Erteilung einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung bzw. einer allgemei-
nen Bauartgenehmigung oder eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses, erforder-
lich.

1.2.10 Aus den für die Bauart gültigen technischen Bestimmungen (2.8. Bauordnung, Sonderbauvor-
schriften, Normen oder Richtlinien) können sich weitergehende Anforderungen oder ggf. Er-
leichterungen ergeben.

1.2.11 Soweit Anforderungen an den Schallschutz gestellt werden, sind weitere Nachweise zu erbrin-
gen.

1.2.12 Der Antragsteller erklärt, dass - sofern für den Handel und das lnverkehrbringen oder die Ver-
wendung Maßnahmen im Hinblick auf die Hygiene, den Gesundheitsschutz oder den Umwelt-
schutz zu treffen sind - diese vom Antragsteller veranlasst bzw. in der erforderlichen Weise
bekanntgemacht werden.

Daher bestand kein Anlass, die Auswirkungen der Bauprodukte im eingebauten Zustand auf
die Erfüllung von Anforderungen des Gesundheits- und Umweltschutzes zu prüfen.

2 Bestimmungen für die Bauart

2.1 EigenschaftenundZusammensetzung

Für die zu venrvendenden Bauprodukte gelten die in der Anga-
ben hinsichtlich der Bezeichnung, der Materialken
und des Venruendbarkeitsnachweises.

Zeile Bauart der Decken

Beschreibung Bezeichnung

do

lmml

a

lmml

lm Zwischende-
ckenbereich ist

eine Dämm-
schicht

Klassifi-
zierung

Benennung 1)

(Kurzbe-
zeichnung)

I

ïy;J:"i","Jåfl';r" Tww i
terdeckenkon_ "J.lþdbl r-
struktionen)

>0 _2)

vorhanden nicht zulässig

2 nicht vorhan-
den

F60
F 60-A
bzw.

F 60-A83)

Benennung
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Tabelle 2: Zusammenstellung der Kennwerte der wesentl¡chen Bauprodukte

Bauprodukt/
ggf. Verwendbarkeitsnachweis

Dicke
(Nenn-
maß)
[mml

Rohdichte im
Gebrauchszustand

Ikg/m3l

Bauaufsichtliche
Benennung
nach WTB

Siniat Feuerschutzplatte,,LaFlam m",
Typ GKF nach DIN 18180 und Typ DF
nach DIN EN 520

15 BB2 -974 nichtbrennbar

UD-Profil 48128127 nach
DIN 18182-1 bzw. DIN EN 14195

0,6 nichtbrennbar

CD-Profil 60127 nach
DIN 18182-1 bzw. DIN EN 14195

0,6 nichtbrennbar

Nonius-Abhängersystem Fzur 2 0,4 kN
inkl. Zubehörteile nach DIN EN 13964

nichtbrennbar

Siniat PE-Randstreifen <5 mindestens
normalentflammbar

Die laut Landesbauordnung für das jeweilige Bauprodukt geforderte Übereinstimmung/Kon-
formität nach Tabelle 2 muss für die Anwendung gewährleistet sein.

Die Liste der Unterlagen, auf deren Grundlage das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis
erteilt wurde, ist bei der Prüfstelle hinterlegt.

2,2 Bestimmungen für die Ausführung der Unterdeckenkonstruktion

Die Unterdecke ist in ihrer Bauart entsprechend den folgenden Abschnitten und den Anlagen
zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis auszuführen.

ln der nachfolgenden Tabelle 3 sind die Konstruktionsdetails der Unterdeckenkonstruktion,
wie z. B. die Abhängung und die Wandanschlüsse aufgeführt.

Tabelle 3: Abmessungen der Unterdeckenkonstruktion bei einseitiger Brandbeanspru-
chung von unten

1 Plattenformat < 1250 mm x 2500 mm

2 Plattendicke 2x15mm

3 Abstand der Abhänger

in x-Richtung (x)

in y-Richtung (y)

< 1000 mm

< 400 mm

4 Achsabstand

der Tragprofile (y) < 400 mm

5 Befestigungsabstand der UD-Randprofile

an Massivwände nach Abschnitt 1.2.1

an leichte Trennwände nach Abschnitt 1.2.1 /"'wffi\
6 Dämmung f Ë {;Nn,ii'ragpiS-\
7

7.1

7.2

Besonderheiten

Anschluss an leichte Trennwand F 60

Einbauten (Leuchtenkasten) ç,*"--ÞJ,ry
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2.2.1 Unterkonstruktion/Abhängung

Die abgehängte Metallunterkonstruktion besteht nur aus parallel nebeneinander angeordneten
Tragprofilen, die ohne Grundprofile direkt von der Rohdecke abgehängt sind. Die Tragprofile
müssen aus in Abständen von y < 400 mm angeordneten C-Deckenprofilen CD 60127106
(Grundprofil)nach DIN 18182-1bz¡t. DIN EN 14195, bestehen.

Bezogen auf die Abhängekonstruktion gelten díe Anforderungen von DIN 18168-1 bz¡'t
DIN 18168-2.

Als Abhängung muss ein Nonius-Abhängersystem (Tragfähigkeitsklasse F=,t 2 0,4 kN) gemäß
DIN EN 13964, bestehend aus Nonius- Unterteil, Nonius- Justierstab Oberteil und Nonius-
Sicherungsklammern (zwei Befestigungspunkte) venivendet werden. Das Nonius-Unterteil und
das Nonius- Justierstab Oberteil sind über je zwei Nonius-Sicherungsklammern miteinander
zu verbinden (s. z. B. Anlage 1).

Das Nonius-Unterteil ist direkt in das Tragprofil einzuhaken.

Die Abstände der Abhänger müssen x < 1000 mm und y < 400 mm betragen.

Für die Befestigung der Abhänger an der Rohdecke sind Dübel entsprechend den technischen
Unterlagen (2. B. Montagerichtlinien) und gemäß den Vorgaben der Zulassung bzw. Bewer-
tung (abZ oder ETA) einzubauen.

ln jedem Fall muss die Eignung der Dübel für den jeweiligen Untergrund und die Anwendung
auch für den kalten Einbauzustand zulässig und nachgewiesen sein. Die Vorgaben für den
kalten Einbauzustand gelten uneingeschränkt weiter.

2.2.2 Bekleidung und Befestigung

Die Metallunterkonstruktion muss unterseitig mit 2 x 15 mm dicken Siniat Feuerschutzplatten
,,LaFlamm" gemäß Tabelle 2, Plattenformat b x I < 1250 mm x 2500 mm, bekleidet werden.

Beide Plattenlagen sind mit den Längskanten quer zu den Tragprofilen anzuordnen und mit
den Querkanten unterhalb der Tragprofile dicht zu stoßen.

Die Befestigung der Bekleidung an der Metallunterkonstruktion hat mit zulässigen und statisch
ausreichend dimensionierten Schnellbauschrauben aus Stahl nach D1N18182-2 bzr¡t.
DIN EN 14566 zu erfolgen. Jede Lage ist für sich in der Metallunterkonstruktion (Tragprofil) zu
befestigen.

Die 1. Lage ist mit Schnellbauschrauben > Ø 3,5 mm x 25 mm, im Abstand a ( 400mm, zu
befestigen.

Die 2. Lage ist mit Schnellbauschrauben > Ø 3,5 mm x 45 mm, im Abstand a <200 mm, zu
befestigen.

Die Fugen zwischen der 1. und 2. Plattenlage sind jeweils in Plattenlängsrichtung um 400 mm
und in Plattenquerrichtung um 400 mm zu versetzen.

Kreuzfugen sind nicht zulässig.

2.2.3 Fugenausbildung

Die Fugen der unteren Plattenlage sind mit Siniat F N 13963 zu ver-
füllen. Die sichtseitigen Fugen, die Schraubenköpfe angrenzenden
Bauteilen sind gemäß DIN 18181 mit Siniat
teln.

zu verspach-
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2.2.4 Anschlüsse an umgebende Bauteile

Die Unterdeckenkonstruktion darf an die in Abschnitt 1.2.1 aufgeführten Massivwände bzw.
nichttragenden, raumabschließenden Trennwände in Metallständerbauweise angeschlossen
werden.

Quer zur Spannrichtunq der Traqprofile:

Bei Anschluss an nichttragende, raumabschließende Trennwände in Metallständerbauweise
sind ungleichschenklige U-Deckenprofile UD 28127145106 nach DIN 18182-1 bz¡'t.
DIN EN 14195 anzuordnen. Die v.g. UD-Profile sind mit für die Art der Verbindung / Befesti-
gung zulässigen und statisch ausreichend dimensionierten Schnellbauschrauben aus Stahl
>Ø 3,5 mm x 35 mm nach DIN 18182-1bzw. DIN EN 14566 in Abständen von a <625 mm in
jedem Ständerprofil zu befestigen.

lm Bereich des vg. Wandanschlusses ist ein maximal d = 0,5 mm dicker mindestens normal-
entflammbarer PE-Trennstreifen (2.8. ,,Siniat Trennstreifen")gemäß Tabelle 2anzuordnen und
die verbleibende Fuge zwischen der Trennwandkonstruktion und der insgesamt d = 30 mm
(2 x 15 mm) dicken Bekleidung ist hohlraumfüllend dicht in Bekleidungsdicke mit Siniat Fugen-
spachtel nach DIN EN 13963, b < 5 mm, zu verspachteln (siehe Anlage 3).

Parallel und quer zur Spannrichtunq der Traqprofile:

Bei Anschluss an Massivwände sind ungleichschenklige U-Deckenprofile UD 28127145106
nach DIN 18182-1 bzw. DIN EN 14195 anzuordnen. Die v.g. UD-Profile sind mit für die Art der
Verbindung i Befestigung und den Untergrund zulässigen und statisch ausreichend dimensio-
nierten Kunststoffschlagdübeln > Ø 5 mm x 55 mm (Spannungsquerschnittsfläche
> 15,2 mm2) in Abständen von a < 400 mm zu befestigen.

Zwischen dem jeweiligen Wandprofil (Randanschlussprofil) und der Massivwand kann

ein maximal d = 5 mm dicker mindestens normalentflammbarer ,,PE- Randstreifen"
gemäß Tabelle 2 oder

ein maximal d= 12 mm dicker Streifen aus Mineralwolle nach DIN EN 13 162 (nicht-
brennbar, Rohdichte ca. p = 90 kg/m3 ,schmelzpunkt > 1000'C nach DIN 4102-17),
der im Einbauzustand auf etwa d = 10 mm zusammengedrückt wird

angeordnet werden.

Zwischen der Bekleidung der Unterdecke und der angrenzenden Massivwand ist ein maximal
d = 0,5 mm dicker mindestens normalentflammbarer PE- Trennstreifen (2.8. ,,Siniat Trenn-
streifen") gemäß Tabelle 2 anzuordnen und die verbleibende Fuge zwischen der Massivwand
und der insgesamt d = 30 mm (2 x 15 mm) dicken Bekleidung ist hohlraumfüllend dicht in Be-
kleidungsdicke mit Siniat Fugenspachtel nach DIN EN 13963, b < 5 mm, zu verspachteln
(siehe Anlage 3).

Bei Anschluss an Massivwände dürfen alternativ Dübel Stahlschrau-
ben / Stahldübel, Nagelanker) > M5 bzw. Ø > 5 mm (S jeweils
> 15,2 mm2) venrendet werden, die für den Untergrund eeignet sind
und die den Angaben gültiger allgemeiner bauaufsichtlicher Deutschen
lnstituts für Bautechnik, Berlin, bzw. einer europäisch tech
europäisch technischen Bewertung (ETA) entsprechen.

) bav. einer
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Stahldrahtklammern, a < 120 mm, zu verbinden,
etwa I = 30 mm tief in die Seitenwandungen eindri

iiln#^la

Sofern die Zulassung bzw. Bewertung keine Aussagen zur erforderlichen Feuenruiderstands-
dauer der Befestigungsmittel trifft, sind bei Anschluss an Stahlbeton Befestigungsmittel aus
Stahl der Mindestgröße M8 mit der doppelten Setztiefe (z.B.2h.t) - mindestens jedoch 60 mm
tief - und einer maximalen rechnerische Zugbelastung je Dübel von 500 N (vgl. DIN 4102-4:
2016-05, Abschnitt 11.2.6.3)einzubauen. Die effektive Setztiefe (h*) ist dergültigen Zulassung
bzw. Bewertung zu entnehmen. Die Belastung auf die Dübel kann als zentrische Zugbean-
spruchung (N), Querbeanspruchung (V) oder als Kombination (Schrägzugbeanspruchung)
aus beiden aufgebracht werden.

Alternativ dürfen Dübel verwendet werden, deren brandschutztechnische Eignung durch eine
Prüfung und Beurteilung über die jeweils erforderliche Feueruviderstandsdauer durch eine an-
erkannte Prüfstelle erbracht wurde.

Dübel sind entsprechend den technischen Unterlagen (2. B. Montagerichtlinien) und gemäß
den Vorgaben der Zulassung bzw. Bewertung (abZ oder ETA) einzubauen.

ln jedem Fall muss die Eignung der Dübel für den jeweiligen Untergrund und die Anwendung
auch für den kalten Einbauzustand zulässig und nachgewiesen sein. Die Vorgaben für den
kalten Einbauzustand gelten uneingeschränkt weiter.

2.2.5 Einbauten

ln die Unterdecke dürfen Einbauleuchten in einen Leuchtenkasten mit den maximalen lnnen-
abmessungen von Länge x Breite x Höhe = 1540 mm x 290 mm x 150 mm eingebaut werden.

Um den aus 2 x 15 mm dicken Siniat Feuerschutzplatten ,,LaFlamm" bestehenden Leuchten-
kasten ist ein umlaufender Wechsel aus CD60l27- Profilen nach DIN 18182-1 bz¡t.
DIN EN 14195) anzuordnen. Die in Längsrichtung des Leuchtenkastens verlaufenden
CD 60127- Profile werden über Siniat Niveauverbinder, die den Anforderungen von DIN EN
14195 entsprechen, mit den angrenzenden Grundprofilen der Unterdeckenkonstruktion kraft-
schlüssig verbunden. Die Ausführung sowie die Anordnung der Siniat Niveauverbinder kann
der Anlage 4 entnommen werden.

Die in Querrichtung des Leuchtenkastens verlaufenden CD 60127- Profile (sog. Querprofile)
werden über Siniat CD- Sicherheitsquerverbinder, die den Anforderungen von DIN EN 14195
entsprechen, mit den Längsprofilen verbunden, indem die CD- Sicherheitsquerverbinder in

das Längsprofil eingehakt werden. Wahlweise kann ein Tragprofil der Unterdeckenkonstruk-
tion als Querprofil venruendet werden, wobei in diesem Fall das Tragprofil über einen der vg.
Siniat Niveauverbinder mit dem jeweiligen Längsprofil zu verbinden ist (s. Anlage 4). Unmittel-
bar neben jeden Niveauverbinder ist die Abhängekonstruktion gemäß Abschnitt 2.2.1 anzu-
ordnen.

Die Seitenwandungen des Leuchtenkastens sind an den CD 60127- Profilen mit Schnellbau-
schrauben TN 3,5 x 45 mm, a < 200 mm, zu befestigen. Zudem sind die Unterdeckenplatten
an den CD 60127- Profilen des Wechsels über Schnellbauschrauben TN 3,5 mm x 25 mm in
Abständen von a < 400 mm (1. Plattenlage) sowie mit Schnellbauschrauben
TN 3,5 mm x 45 mm in Abständen von a <200 mm (2 zu befestigen.

Der Deckel des Leuchtenkastens ist mit den uchtenkastens über
mern mindestens
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Die in dem Leuchtenkasten einzubauende Einbauleuchte mit einem zulässigen Gesamtge-
wicht von m = 10kg ist mit,,Gips-in-Gips-Schnellbauschrauben" (Gipsschrauben mit Nagel-
spitze und Grobgewinde nach DIN 18182-2) TN 3,9 mm x 35 mm in Abständen von
a < 500 mm - jedoch mit mindestens 3 Stück - am Deckel des Leuchtenkasten zu befestigen.

Weitere Einzelheiten zum Aufbau der Einbauleuchte und des Leuchtenkasten sind den Anla-
gen zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis zu entnehmen.

3 Ubereinstimmungsnachwe¡s

Der Anwender (Errichter) der Bauart hat zu bestätigen, dass die Bauart entsprechend den
Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses ausgeführt wurde und die
hierbei venrendeten Bauprodukte den Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen
Prüfzeugnisses entsprechen (Muster für diese Ubereinstimmungserklärung siehe Seite 12).

4 Bestimmungen für Entwurf und Bemessung

Der Entwurf und die Bemessung haben entsprechend den für den Gegenstand nach Ab-
schnitt 1.1 gültigen technischen Baubestimmungen, unter Berücksichtigung der darüber hin-
ausgehenden Randbedingungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses, zu er-
folgen.

5 Bestimmungen für Nutzung, Unterhalt, Wartung

Die Anforderungen an den Brandschutz sind auf Dauer nur sichergestellt, wenn der Gegen-
stand nach Abschnitt 1.1 stets in ordnungsgemäßem Zustand gehalten wird. lm Falle des Aus-
tausches beschädigter Teile ist darauf zu achten, dass die neu einzusetzenden Materialien
sowie der Einbau dieser Materialien den Bestimmungen und Anforderungen dieses allgemei-
nen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses entsprechen.

6 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird aufgrund des $ 19 der Niedersächsi-
schen Bauordnung (NBauO) in der Fassung vom 3. April2012 (Nds. GVBI. Nr. 5/2012, S.46-
73) zulelzt geändert durch das Gesetz zur Anderung der Niedersächsischen Bauordnung vom
10. November 2021 (Nds. GVBI. S. 732-738)
Technische Baubestimmungen (W TB)

in Verbindu ng mit der Venryaltungsvorschrift

(Nds. MBl. Nr. 1412022, S. 508-533)erteilt.
länder sind entsprechende Rechtsgrundlag

ungen der übrigen Bundes-

iiln*"r,la

Erl. d. MU vom 01.04.2022
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7 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der
lprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig, erhoben werden

i.A. úÃda &!&¿¿a{
Di ng. mas Paul Schild
Leiter der Prüfstelle ng

Verzeichnis der mitgeltenden Normen und Richtlinien

ê

.*

folge
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Verzeichnis der Normen und Richtlinien

DIN 4102-1:1998-05

DIN 4102-17:2017-12

DIN 4102-2i1977-09

DIN 4102-4:2016-05

DIN 18180:2014-09
DIN 18181:2014-09
DIN 18182-1:2O15-11

DIN 18182-2:2019-12

DIN EN 13162:2015-04

DIN EN 13963:2014-09

DIN EN 14195:2020-07

DIN EN 14566:2009-10

DIN EN 520:20Q9-12

¡BffilIPT

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe, Begriffe, Anfor-
derungen und Prüfungen
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 17: Schmelzpunkt von
Mineralwolle-Dämmstoffen - Begriffe, Anforderungen und Prüfung
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile; Begriffe, Anforde-
rungen und Prüfungen
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und An-
wendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile
Gipsplatten - Arten und Anforderung
Gipsplatten im Hochbau - Verarbeitung
Zubehör für die Verarbeitung von Gipsplatten - Teil 1: Profile aus Stahl-
blech
Zubehör für die Verarbeitung von Gipsplatten - Teil 2: Schnellbauschrau-
ben, Klammern und Nägel
Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte aus
Mineralwolle (MW) - Spezifikation
Materialien für das Verspachteln von Gipsplatten-Fugen - Begriffe, Anfor-
derungen und Prüfverfahren
Metall-Unterkonstruktionsbauteile für Gipsplatten-Systeme - Begriffe, An-
forderungen und Prüfverfahren
Mechanische Befestigungsmittel für Gipsplattensysteme - Begriffe, Anfor-
derungen und Prüfverfahren
Gipsplatten- Begriffe, Anford

Verualtungsvorschrift T ungen (W TB), veröffent-
licht im Niedersächsisch ls griltiger Runderlass des
Ministeriums für Umwelt, imaschutz Niedersachsen )

ren
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Muster für

Ü bereinstimmungserklärung

Name und Anschrift des Unternehmens, das die Unterdeckenkonstruktionen errichtet
hat

Baustelle bzw. Gebäude:

Datum der Herstellung

Feuenruiderstandsklasse F 60

Hiermit wird bestätigt, dass die Unterdeckenkonstruktionen hinsichtlich aller Einzelheiten
fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen
Prüfzeugnisses Nr. P-34641888/07-MPA BS der Materialprüfanstalt für das Bauwesen,
Braunschweig, vom 28.06.2022 errichtet und eingebaut wurde.

Für die nicht vom Unterzeichner selbst hergestellten Bauprodukte oder Einzelteile wird
dies ebenfalls bestätigt, aufgrund

* der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen des all-
gemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses ")

eigener Kontrollen 
.)

- entsprechender schriftlicher Bestätigungen der Hersteller der Bauprodukte oder Teile,
die der Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat. 

.)

Ort, Datum rift

(Diese Bescheinigung ist dem Bauhercnzur Weitergabe
zuhändigen.)

chtsbehörde aus-

.) 
Nichtzutreffendes streichen
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Siniat LaFlamm GKF, d = 15 mm

Siniat Fugenspachtelmasse

PE-Randstreifen, d = 0,5 mm

oder Mineralwollstreifen, d = 10 mm

C-Deckenprotil 27 160127/0,6 (CD60)

U-Deckenprofil ungleichschenklig 48128127 10,6

CD-Noniushånger

CD-Niveaurcrbinder

CD-Sicherheitsq uerverbinder

Schnellbauschrauþe TN 3,5 x 25 mm, Abstand 3 400 mm

Schnellbauschraube TN 3,5 x 45 mm, Abstand s 200 mm

Stahldrahtklammer 5011111,53, Abstand s 120 mm

Schnellbauschraube TN 3,5 x 35 mm, Abstand S 625 mm,

befestigt an CW-Profilen

Kunststoffschlagdübel5 x 55 mm, Abstand 5 400 mm

,
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Abgehängte U nterdecken konstruktion
der Feueruviderstandsklasse F 60 nach DIN 4102-2 : 1977-09

lsometrie und Positionsliste

1 zum

Nr.:
7-MPA BS

2022

Alle Maße in mm
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Deckenuntersicht - Plattenlagen
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Abgehängte U nterdecken konstruktion
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Anschluss an Massivwand

s50

Anschluss an Metallständeruvand > F60

s50

s 150

r
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Alle Maße in mm

vom 28.06.2022

MPA BS

3 zum

PNr
Abgehängte Unterdeckenkonstruktion

der Feuenruiderstandsklasse F 60 nach DIN 4102-2: 1977

Anschluss an Massivwand oder Metallständerwand F 60
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Leuchtenkasten

Schnitt A-A
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Abgehängte U nterdeckenkonstruktion
der Feuenruiderstandsklasse F 60 nach DIN 4102-2: 1

Leuchtenkasten

Alle Maße in mm



IBB GmbH - lngenieurbüro für Brandschutz von Bauarten
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IBB GmbH r Braunschweiger Str. 65 r 38179 Groß Schwülper

Gutachterliche StelIungnahme Nr. GA-2020I075 -Ap vom 17.08.2020

Auftraggeber:

Auftrag vom:

Auftragszeichen

Auftragseingang

lB GmbH - lngenieurbüro für Brandschutz von Bauarten

lraunschweiger Str.65 I D-38179 Groß Schwülper

ìeschättsf ührer: Dr.-lng. Peter Nause

ìeschäftsführer: Dipf.-lng. {FH) Cord Meyerhoff

Etex Building Performance GmbH

Geschäftsbereich Siniat

Scheifenkamp 16

D - 40878 Ratingen

20.07.2020

Herr The-Dzu Nguyen

20.07.2020

Inhalt des Auftrags: Gutachterliche Stellungnahme zum Brandverhalten von Trockenbaukon-
struktionen nach DIN 4102-4:2016-05 sowie allgemeinen bauaufsicht-
lichen Prüfzeugnissen in Verbindung mit Siniat Flamtex A1 Platten
anstelle von GKF-Platten nach DIN 18 180 bzw. Typ DF nach DIN EN
520

GH)

Diese gutachterliche Stellungnahme umfasst 7 Seiten.\

)iese gutachterliche Stellungnahme darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Kürzungen bedürfen der schriftlichen
ienehmigung der IBB GmbH, Groß Schwülper. Von der IBB GmbH, Groß Schwúlper, n¡cht verânlasste Übersetzungen dieser gutachterlichen Stellungnahme
nússen den Hrnweis,,Von der IBB GmbH, Groß Schwülper, nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Orig¡nalfassung" enthalten. Gutachlerliche Stellungnahmen
rhne Unlerschrift haben keine Gültigkeit.

t
r:

für

Tel. +49 {0) 5303 / I 70 92-85

Fax +49 (0) 5303 / I 70 92-87

Mail info@ibb-bsc.de

Web wwwibb-bsc.de

Sparkasse Gifhorn/1[olfsburg

|BAN DE58 2695 1 31 1 01 61 1 068 2B

SWN.BIC NOLADE2lGFW

USt.-ldNr. 08273624580

st.-Nr 13/208/06153

HHB 202232 Amtsgericht Hildesheim
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I Auftrag und Anlass

Mit Mail vom 20.07.2020 wurde die IBB GmbH, Groß Schwülper, durch die Etex Building Perfor-

mance GmbH, Geschäftsbereich Siniat, Ratingen, beauftragt, eine gutachterliche Stellungnahme

zum Brandverhalten von Trockenbaukonstruktionen nach DIN 4102-4:2016-05 sowie allgemeinen

bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen in Verbindung mit Siniat Flamtex A1 Platten anstelle von GKF-

Platten nach DIN 18 180 bzw. Typ DF nach DIN EN 520 zu erstellen.

lm Rahmen dieser gutachterlichen Stellungnahme soll untersucht werden, ob die brandschutztech-

nische Gleichwertigkeit der Plattenbekleidungen Siniat Flamtex A1 gegenüber den Feu-

erschutzplatten Typ GKF nach DIN 18 180 bzw. Typ DF nach DIN EN 520 gegeben ist und mit all-

gemein nachgewiesene (DlN 4102-4:2016-05 und allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse) Kon-

struktionen mit GKF bzw. DF-Platten auf Konstruktionen mit Siniat Flamtex A1 Platten übertragen

werden können.

2 Brandschutztechnische Anforderungen

Diese gutachterliche Stellungnahme gilt nur in brandschutztechnischer Hinsicht. Aus den für die Tro-

ckenbaukonstruktionen gültigen technischen Baubestimmungen und der jeweiligen Landesbauord-

nung bzw. den Vorschriften für Sonderbauten können sich weitergehende Anforderungen ergeben -

z. B. Bauphysik, Statik, Elektrotechnik, Lüftungstechnik o.ä.

Das brandschutztechnische Gesamtkonzept von Gebäuden ist nicht Gegenstand dieser gutachterli-

chen Stellungnahme.

3 Unterlagen und Grundlagen der gutachterlichen Stellungnahme

Die gutachterliche Stellungnahme für die Trockenbaukonstruktionen erfolgt auf folgenden Grundla-

gen:

l1l Prüfbericht Nr. PB 3.2-116-196-1Ä vom 29.010.2018 der MFPA Leipzig über die Feuenuider-
standsprüfung einer raumabschließenden und wärmedämmenden, einseitig bekleideten
Trennwandkonstruktion in Metallständerbauweise auf Brandverhalten nach DIN EN 1364-1 in
Verbindung mit DIN EN 1363-1 zur Ermittlung der Feuenuiderstandsdauer bei einseitiger
Brandbeanspruchung, ausgestellt auf die Siniat GmbH, Oberursel,

I2l Prüfbericht MB-5603634-2 vom 14.08.1997 der LGA Nürnberg über die Prüfung einer nicht-
tragenden, raumabschließenden Trennwand als Schachtwand bzw. als Vorsatzschale, beste-
hend aus einem Metallständenryerk miteinereinseitigen Beplankung aus 2x12,5 mm = 25 mm
dicken Lafarge-Gipskarton-P einem Revisionsöffnungsverschluss,,Bezeich-

ausgestellt auf die Lafarge Gips GmbH, Kassel,

¡.,lt tlÏ fn,"'
¡:::i.;;..
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I3l Prüfbericht Nr. PB 21001681117-Sob der MPA Braunschweig vom 13.12.2017 überdie Prüfung
einer nichttragenden, raumabschießenden und wärmedämmenden Wandkonstruktion in Me-
tallständerbauweise mit einseitiger Beplankung aus 2 x 12,5 mm dicken Siniat Brandschutz-
platten A1 Typ,,Prototyp", zur Ermittlung der Feuen¡riderstandsdauer bei einseitiger Brandbe-
anspruchung nach DIN EN 1364-1 in Verbindung mit DIN EN 1363-1, ausgestellt auf die Siniat
GmbH Oberursel,

t4l Prüfzeugnis Nr. 3082/0087-Kra vom 04.05.1999 der MPA Braunschweig über die Prüfung von
zwei etwa 90 mm dicken, nichttragenden, raumabschließenden Trennwandkonstruktionen in
Metallständerbauweise als Schachtwand mit einer einseitigen Bekleidung aus 2 x 20 mm
dicken ,,Lafarge Gipskarton-Feuerschutzplatten" (GKF) und einer Revisionsöffnung auf Brand-
verhalten nach DIN 4102-2:1977-09 zur Ermittlung der Feuerwiderstandsdauer beieinseitiger
Brandbeanspruchung, ausgestellt auf die LAFARGE Gips GmbH, Kassel,

tsl Prüfbericht 3.2t16-293-1Ä vom 29.01.2018 der MFPA Leipzig über die Prüfung einer freitra-
genden Unterdeckenkonstruktion mit zweilagiger Bekleidung aus d = 20 mm dicken vliesum-
mantelten Gipsplatten ,,Siniat,,Flamtex 41" auf Brandverhalten gemäß DIN EN 1363-1 in Ver-
bindung mit DIN EN 1364-2 bei einer thermischen Beanspruchung nach der Einheits-
Temperaturzeitkurve (ETK) sowie einseitiger Brandbeanspruchung von der Unterdecken-Un-
terseite, ausgestellt auf die SINIAT GmbH, Oberursel,

t6] Prüfbericht Nr. (2101/646/16þSob der MPA Braunschweig vom 24.10.2016 über die Prüfung
einer freitragenden Unterdeckenkonstruktion, Unterdecke ,,allein", bestehend aus 4 m langen
Weitspannträgern und 2 x 20 mm dicken Unterdeckenplatten ,,LaFire" zur Ermittlung der
Feuenuiderstandsdauer bei Brandbeanspruchung der Unterdecken-Unterseite nach DIN EN
1364-2 in Verbindung mit DIN EN 1363-1, ausgestellt auf die Siniat GmbH, Oberursel,

I7l Prüfbericht Nr. (21001520117)-Sob vom 23.1 1.2017 der MPA Braunschweig über die Prüfung
einer freitragenden Unterdeckenkonstruktion bestehen aus Weitspannträgern und einer
15 mm dicken Beplankung aus Siniat Gipsplatten ,,Prototyp" sowie einem Trennwandan-
schluss zur Ermittlung der Feuerwiderstandsdauer der ,,Unterdecke allein" bei Brandbean-
spruchung von der Unterdecken-Unterseite nach DIN EN 1363-1 in Verbindung mit DIN EN
1364-2, ausgestellt auf die SINIAT GmbH, Oberursel,

l8l Prüfbericht Nr. 3398/2925 -Kra- vom 20.06.2006 der MPA Braunschweig über die Prüfung ei-
ner freigespannten Unterdeckenkonstruktion mit einem Revisionsöffnungsverschluss, einem
Leuchtenschutzkasten und einem Anschluss an Massivwände und an eine nichttragende,
raumabschließende Trennwand auf Brandverhalten zur Ermittlung der Feuenriderstands-
dauer der,,Unterdecke allein" bei Brandbeanspruchung von unten (Unterdecken-Unterseite),
nach DIN EN 1364-2 in Verbindung mit DIN EN 1363-1, ausgestellt auf die Lafarge Gips
GmbH, Oberursel,

l9l Prüfbericht Nr. (21001068117)-Sob vom 05.05.2017 der MPA Braunschweig über die Prüfung
einer freitragenden Unterdeckenkonstruktion, bestehend aus Weitspannträgern und einer
15 mm dicken Beplankung aus Siniat Gipsplatten ,,Prototyp" sowie einem Trennwandan-
schluss zur Ermittlung der Feuerwiderstandsdauer der,,Unterdecke allein" bei Brandbeanspru-
chung der Decken-Oberseite (Zwischendeckenbereich) nach DIN EN 1364-2 in Verbindung
mit DIN EN 1363-1, ausgestellt auf die Siniat GmbH, Oberursel,

Prüfbericht Nr. 3787
einer freigespannten

7.07.2006 der MPA Braunschweig über die Prüfung

c

o

[10]

t

mit einem Revisionsöffnungsverschluss, einem
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Leuchtenschutzkasten und einem Anschluss an Massivwände und an eine nichttragende,
raumabschließende Trennwand in Metallständerbauweise auf Brandverhalten zur Ermittlung
der Feuerwiderstandsdauer der,,Unterdecke allein" bei Brandbeanspruchung von oben (Zwi-

schendeckenbereich), nach DIN EN 1364-2 in Verbindung mit DIN EN 1363-1, ausgestellt auf
die Lafarge Gips GmbH, Oberursel,

Prüfbericht Nr. PB 3.2116-195-1Ä vom 29.01 .2018 der MFPA Leipzig über die Prüfung einer
tragenden Stahlträgerdecke ,,Deckenbauart l" mit einer oberseitigen Abdeckung aus d =
150 mm dicken Porenbetondeckenplatten in Verbindung mit einer abgehängten Unterdecken-
konstruktion auf Brandverhalten gemäß DIN EN 1363-1 in Verbindung mit DIN EN 1365-2 bei

einer thermischen Beanspruchung nach der Einheits-Temperatuzeitkurve (ETK), bei

einseitiger Brandbeanspruchung von der Unterdecken-Unterseite, ausgestellt auf die SINIAT
GmbH, Oberursel,

Prüfbericht Nr. 3562/194/10 -NB- vom 15.02.2010 der MPA Braunschweig über die Prüfung
einer Stahlträgerdeckenkonstruktion mit einer Abdeckung aus 125 mm dicken Porenbeton-
deckenplatten in Verbindung mit einer abgehängten Unterdeckenkonstruktion aus 25 mm

dicken Gipskarton-Feuerschutzplatten mit einer Einbauleuchte und einer Revisionsklappe zur
Ermittlung der Feuerwiderstandsdauer bei Brandbeanspruchung von unten (Unterdecken-
Unterseite), ausgestellt auf die Lafarge Gips GmbH, Oberursel,

Prüfbericht Nr. 210007333 vom 16.04.2018 der MPA NRW über die Brandprüfung gemäß DIN

EN 1365-2 in Verbindung mit DIN EN 1363-1 an einer tragenden, raumabschließenden und
wärmedämmenden Holzbalkenkonstruktion zur Ermittlung der Feuerwiderstandsdauer bei ein-
seitiger Brandbeanspruchung von der Deckenunterseite, ausgestellt auf die Etex Building
Performance GmbH, Oberursel,

Prüfzeugnis Nr. 22 1073 1 93 der MPA NRW vom 31.05.1984 über die Prüfung einer Decken-
konstruktion und einer belüften Dachkonstruktion auf Brandverhalten zur Ermittlung der
Feuenruiderstandsklasse bei Brandbeanspruchung der Dach- bzw. Deckenunterseite beieiner
Dachneigung von 0 Gad nach DIN 4102-2: 1977-09, ausgestellt auf die Lafarge Gips GmbH,
Darmstadt,

DIN 4102-2: 1977-09,

DIN 4102-4: 2016-05 sowie

DIN EN 15283-1: 20Q9-12.

Neben diesen Unterlagen fließen umfangreiche brandschutztechnische Erfahrungen des Verfassers

dieser gutachterlichen Stellungnahme aus Bauteilprüfungen (2.8. Trennwände, Unterdecken, Holz-

balkendecken sowie Rohdecken in Verbindung mit Unterdecken) mit verschiedenen Gipsplatten in

die brandschutztechnische Beurteilung mit ein. Die über 3O-jährige Berufserfahrung des Sachbe-

arbeiters dieser gutachterlichen Stellungnahme wurde u.a. im Rahmen der Tätigkeit bei der MPA

Braunschweig als Sachbearbeiter bzw. als Prüf- und Übenrach
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ungsstellenleiter gewonnen
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4 Beschreibung der Konstruktionen
4.1 Kurzbeschreibung der Siniat Flamtex Al Platten

Bei den Siniat Flamtex A 1 Platten handelt es sich um glasvliesummantelte Gipsplatten mit einem

imprägnierten Gipskern mitderBezeichnung Typ GM-FH2 nach DIN EN 15283-1. Bezüglich der

Baustoffklassifizierung sind die Siniat Flamtex A1 Platten in die Baustoffklasse A1 nach DIN EN

1 350 1 -2 kla ss ifizie rt.

Die Platten werden mit Rohdichten à 900 kg/m3 in den Dicken von 12,5 mm, 15 mm, 20 mm und

25 mm, einer Länge von 2000 mm sowie einer Breite von 1250 mm bzw. 625 mm mit der Kanten-

form HRAK produziert, wobei die Querkanten werksseitig vorgefast sind (SKF).

Bezüglich der Anwendung als nichttragende Wände nach DIN 4103, DIN 18 181 und DIN 18 183

sowie als Deckenbekleidungen nach DIN 18168-1 sollen die Siniat Flamtex A1 Platten wie Gips-

platten nach DIN 18 180 venrvendet werden.

Bezüglich des Gefügezusammenhaltes des Kerns bei hohen Temperaturen müssen die Siniat

Flamtex A1 Platten die Anforderungen für Gipsplatten des Typs F nach DIN EN 520 erfüllen.

4.2 ZusammenfassungderPrüfergebnisse

Die konkreten Prüfergebnisse gemäß [1] - 114l sollen nicht im Rahmen dieser gutachterlichen

Stellungnahme veröffentlicht werden. Die Ergebnisse wurden von der IBB GmbH verifiziert und

liegen in Form einer vergleichenden Übersicht vor.

5 Brandschutztechnische Beurteilung

Auf der Grundlage der vorliegenden Prüfberichte und Prüfzeugnisse sowie weitere Prüferfahrungen

bestehen in brandschutztechnischer Hinsicht keine Bedenken, eine brandschutztechnische Gleich-

wertigkeit der Plattenbekleidungen mit Siniat Flamtex A1 gegenüber gleichdicken Feuer-

schutzplatten Typ GKF nach DIN 18 180 bzw. Typ DF nach DIN EN 520 zu bestätigen und somit all-

gemein nachgewiesene (DlN 4102-4:2016 und allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse) Kon-

struktionen mit GKF bzw. DF-Platten auf Siniat Flamtex A1 Platten zu übertragen.

Somit kann auch unter Berücksichtigung der Versuchsbeobachtungen bezüglich der Zermürbungs-

zeiten von GKF- bzw. Siniat Flamtex A1 It werden, dass in brandschutztechni-

t ¡.\rã1ì |F.T.:;J
r,{ rt1}4(:t :,.'L ?:;
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scher Hinsicht ein besseres, zumi
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Verhalten beider Platten vorhanden ist.
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6 Besondere Hinweise

6.1 Diese gutachterliche Stellungnahme ist kein allgemeiner bauaufsichtlicher Venrendbarkeits-

nachweis im deutschen bauaufsichtlichen Verfahren, sondern dient als Grundlage für tech-

nische Beratungen der Etex Building Performance, Geschäftsbereich Siniat, Ratingen, beient-

sprechenden Bauvorhaben z.B. im Hinblick auf die Ausstellung einer Übereinstimmungser-

klärung des Errichters in Verbindung mit ,,nicht wesentlichen Abweichungen" gegenüber den

allgemeinen bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweisen.

6.2 Diese gutachterliche Stellungnahme gilt nur in brandschutztechnischer Hinsicht. Aus den für

Trockenbaukonstruktionen gültigen technischen Baubestimmungen und der jeweiligen Lan-

desbauordnung bzw. den Vorschriften für Sonderbauten können sich weitergehende Anfor-

derungen ergeben - z. B. Bauphysik, Statik, Elektrotechnik, Lüftungstechnik o. ä.

6.3 Änderungen und Ergänzungen von Konstruktionsdetails (abgeleitet aus dieser gutachterlichen

Stellungnahme) sind nur nach Rücksprache der IBB GmbH, Groß Schwülper, möglich.

6.4 Die ordnungsgemäße Ausführung liegt ausschließlich in der Verantwortung der ausführenden

Unternehmen.

6.5 Diese gutachterliche Stellungnahme endet am 17.08.2025. Die Gültigkeitsdauer kann auf An-

trag und in Abhängigkeit vom Stand der Technik verlängert werden.

Mit freundlichen Grüßen
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