
 

  

Stand 11.10.2023 

Gutachterliche Stellungnahme 

GA-2017/104/01 -Ap 
Gültig bis 23.04.2028 
 

Flamtex A1 

Wandertüchtigungen 



 
 

 
 

 

 

 

 

 
Inhaltsverzeichnis zum Konstruktionsnachweis 
 
 

Flamtex A1  Wandertüchtigungen 
 
 
 
Seite 3:  Gutachterliche Stellungnahme Nr. GA-2017/104/01 -Ap vom 23.04.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die mit GS (Gutachterliche Stellungnahme) gekennzeichneten Konstruktionen stellen häufig 
verwendete Ausführungsmöglichkeiten dar, die nicht unmittelbar vom Verwendbarkeitsnachweis 
(z.B. AbP) erfasst sind. Die GS bietet dem Anwender eine unterstützende, fachkundige Beurteilung 
von Konstruktionsdetails bzw. Bauweisen für die Erklärung von nichtwesentlichen Abweichungen, 
welche gemäß der Landesbauordnungen zulässig sind. Die als nicht wesentlichen Abweichungen 
vom Verwendbarkeitsnachweis bewerteten Konstruktionsdetails bzw. Bauweisen sind mit der 
abnehmenden Stelle für den Brandschutz abzustimmen. 










































