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Die mit GS (Gutachterliche Stellungnahme) gekennzeichneten Konstruktionen stellen häufig 
verwendete Ausführungsmöglichkeiten dar, die nicht unmittelbar vom Verwendbarkeitsnachweis 
(z.B. AbP) erfasst sind. Die GS bietet dem Anwender eine unterstützende, fachkundige Beurteilung 
von Konstruktionsdetails bzw. Bauweisen für die Erklärung von nichtwesentlichen Abweichungen, 
welche gemäß der Landesbauordnungen zulässig sind. Die als nicht wesentlichen Abweichungen 
vom Verwendbarkeitsnachweis bewerteten Konstruktionsdetails bzw. Bauweisen sind mit der 
abnehmenden Stelle für den Brandschutz abzustimmen. 



Hinweis: Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur
Weitergabe an die zuständige Bauaufsichtsbehörde
auszuhändigen.

Ort, Datum, Stempel / Unterschrift

KONTAKT
E-Mail: anwendungstechnik@siniat.com 
www.siniat.de

Name und Anschrift des Unternehmens,
das die Konstruktion erstellt hat
(Hersteller/Fachunternehmer):

Baustelle/Objekt /Gebäude:

Datum der Herstellung:

Bauteilbezeichnung (z.B. Schachtwand):

Feuerwiderstandsklasse des erstellten Bauteils:

Hiermit wird bestätigt, dass die zuvor genannte Siniat Konstruktion

hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen

Prüfzeugnisses (abP) / der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) / der Europäisch Technischen Zulassung (ETA)

Nr. 

sowie den Verarbeitungsvorschriften der Etex Building Performance GmbH hergestellt und eingebaut wurde.

Es ist eine Abweichung zum zuvor genannten Verwendbarkeitsnachweis vorhanden:

als separate Beschreibung der Abweichung durch den Fachunternehmer (nwA)

als gutachterliche Stellungnahme einer akkreditierten Materialprüfanstalt bzw. 

eines autorisierten Ingenieurbüros für Brandschutz Nr.             /

Für die nicht vom Unterzeichner selbst hergestellten Bauprodukte oder Einzelteile (z.B. Tragkonstruktion, 

Verbindungsmittel oder Dämmstoff) wird dies ebenfalls bestätigt, aufgrund* 

der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen des 
allgemeinen bauaufsichtlichn Prüfzeugnisses 

eigener Kontrollen 

entsprechend schriftlicher Bestätigungen der Hersteller der Bauprodukte oder Teile, 
die der Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat. 

* zutreffendes bitte ankreuzen

ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG
DES HERSTELLERS DES BAUTEILS
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Gegenstand:

Antragsteller:

Ausstellungsdatum

Geltungsdauer:

Materialprufanstalt für das Bau-
wesen (MPA BS)
Beethovenslraße 52
D-38106 Braunschweig

Fon +49 (0)531-391-5400

Fax +49 (0)531-391-5900
info@mpa.tu-bs.de
www.mpa.tu-bs.de

Norddeulsche LB Hannover
IBAN: DE58 2505 0000 01 06 0200 50
BIC: NOLADE2H
USt.-lD-Nr. DE183500654
Steuer-Nr. : 1 41201 122859

Notified body (0761-CPR) - Baueufsich!
l¡ch anerkennt für Prüfung, Üborwachung
und Zerlifizierung sowie nolif¡ziert für Prü-
fung und Zertif¡zierung.

Dachkonstruktion mit Nagelplattenbindern und
unterseitiger Bekleidung aus Gips-Feuerschutzplatten der
Feuenruiderstandsklasse F 30 gemäß DIN 4102-2 : 1977-
09 bei einer einseitigen Brandbeanspruchung von unten
(Bekleid ungsu nterseite)

entspr. lfd. Nr. C 4.1 Verwaltungsvorschrift Technische
Baubestimmungen (W TB) Teil C4 - Fassung Juni 2021

Bauarten zur Errichtung von Dächern, an die Anforderun-
gen an die Feuenuiderstandsdauer gestellt werden

Etex Building Performance GmbH
Geschäftsbereich Siniat
Scheifenkamp 16

40878 Ratingen

12.08.2021

04.09.2021 bis 30.06.2025

Dieses allgemeine bauaufsíchtliche Prüfzeugnis umfasst 11 Seiten und 3

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ersetzt das allgemeine bauaufsichtliche Prüf-
zeugnis Nr. P-3929/0543-MPA BS vom A4.09.2014.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis Nr. P-392910543-MPA BS ist erstmals am
03.1 2.2003 ausgestellt worden.

D¡eses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugn¡s darf nur vollständ¡g und unverändert weiterverbre¡let werden. Auszi¡ge oder Kürzungen bedürfen der schriftli-
chen Genehmigung der MPA Braunschwe¡g. Dokumênte ohne Unterschr¡ft und Stempel haben keine Gültigkeit. Jede Seite d¡eses allgeme¡nen bauaufsichüi-
chen Prüfzeugnisses ist mit dem Dienstsiegel der MPA Braunschweig versehen.
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A Allgemeine Bestimmungen

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis ist die Anwendbarkeit der Bauart im Sinne
der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ersetzt nicht die für die Durchführung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller bzw. Vertreiber der Bauart haben, unbeschadet weitergehender Regelungen in den
,,Besonderen Bestimmungen" dem Anwender der Bauart Kopien des allgemeinen bauaufsicht-
lichen Prüfzeugnisses zur Verfügung zu stellen. Der Anwender hat das allgemeine bauauf-
sichtliche Prüfzeugnis auf der Baustelle bereitzuhalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung der Materialprüfanstalt für das Bauwe-
sen, Braunschweig. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen dem allgemeinen bau-
aufsichtlichen Prüfzeugnis nicht widersprechen. Übersetzungen des allgemeinen bauaufsicht-
lichen Prüfzeugnisses mussen den Hinweis ,,Von der Materialprüfanstalt für das Bauwesen,
Braunschweig, nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird widerruflich erteilt. Das allgemeine bauauf-
sichtliche Prüfzeugnis kann nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn
neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

B Besondere Bestimmungen

I Gegenstand und Anwendungsbereich

1.1

1.1.1

Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis (abP) gilt firr die He
von Dachkonstruktionen mit Nagelplattenbindern und unterseitiger

ng
Gips-Feu-

erschutzplatten, die bei einseitiger Brandbeanspruchung von unten (Bekleidungsunterseite)
der Feuerwiderstandsklasse F 30, Benennung (Kurzbezeichnung) F 30-B nach DIN 4102-
2 .1977-09) angehören.

1.1.2 Die Dachkonstruktion besteht im Wesentlichen aus Nageplattenbindern, einer unterseitigen
Bekleidung aus Gips-Feuerschutzplatten, einer zwischen den Untergurten der Nagelplatten-
binder angeordneten Einblasdämmung aus Zellulose und einer oberseitig angeordneten har-
ten Bedachung. Details sind dem Abschnitt2zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüf-
zeugnis zu entnehmen.

) Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis enthålt durch datierte und undatierte Veniveisungen Festlegungen aus anderen Pub-
líkationen. Die Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind auf Seite 6 aufgeführt. Be¡
datierten Verweisungen müssen spåtere Änderungen oder Überarbeitungen dieser Publikationen bei diesem allgemeinen bauaufsicht-
lichen Prüfzeugnis berücksichtigt werden. Bei undatierten Verweisungen gilt die leÞte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikati-
onen.

Be
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1.2

1.2.1 Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis gilt für von unten brandbeanspruchte Dächer
aus Nagelplattenbindern mit beliebiger Dachneigung, sofern die Neigung des Untergurtes um
maximal 5o von der Horizontalen abweicht.

1.2.2 Zur Vermeidung eines Feuerübersprungs, zum Beispiel im Traufbereich oder im Bereich von
Verglasungen, sind Zusatzmaßnahmen zu ergreifen, damit das Dach nur von unten brandbe-
ansprucht wird.

1.2.3 Die Holzbalkendächer müssen aus Nagelplattenbindern gemäß Abschnitt 2.2.1, einer Traglat-
tung / Dachschalung gemäß Abschnitt 2.2.2 sowie einer Bedachung gemäß Abschnitt 1.2.9
bestehen und gemäß Abschnitt 4 statisch bemessen sein. Die weiteren Bestimmungen der für
den Holzbau gültigen technischen Baubestimmungen sind zu beachten.

1.2.4 Die Dachkonstruktion darf an raumabschließende Wände (Mindestdicke d = 100 mm) aus
Mauen¡rerk, Beton bzw. Stahlbeton oder Porenbeton angeschlossen werden, die mindestens
der Feuerwiderstandsfähigkeit des Gegenstands nach Abschnitt 1.1 angehören.

Für den Anschluss der Dachkonstruktion an andere Bauteile - z. B. tragende und nichttra-
gende Trennwände in Metallständerbauweise oder tragende und nichttragende Trennwände
anderer Bauarten - ist die Anwendbarkeit gesondert nachzuweisen, z. B. durch ein allgemei-
nes bauaufsichtliches Prüfzeugnis.

1.2.5 Die aussteifenden und untersti.itzenden Bauteile müssen in ihrer aussteifenden und unterstüt-
zenden Wirkung mindestens die gleiche Feuerwiderstandsfähigkeit aufweisen wie der Gegen-
stand nach Abschnitt 1.1 .

1.2.6 Die Klassifizierungen gelten nur für nicht zusätzlich bekleidete Unterdeckenkonstruktionen /
unterseitige Bekleidung. Zusätzliche Bekleidungen der Dächer - insbesondere Blechbeklei-
dungen - können die brandschutztechnische Wirkung der Dåcher aufheben.

1.2.7 Durch übliche Anstriche oder Beschichtungen bis zu d = 0,5 mm Dicke wird die Feuerwider-
standsdauer nicht beeinträchtigt.

1.2.8 Folien und Bahnen innerhalb der Konstruktion, auch aus brennbaren Baustoffen, mit einer
Dicke d < 0,5 mm beeinflussen die angegebene Feuenruiderstandsdauer des Gegenstandes
nach Abschnitt 1.1 nicht.

1.2.9 Die Dachkonstruktion muss mit einer nicht hinterlùifteten oberseitigen Bedachung (Dachhaut)
aus nichtbrennbaren, mineralischen Baustoffen ausgeführt werden, die gegen Flugfeuer und
strahlende Wärme widerstandsfähig sind. Weitere Angaben über Bedachungen, die gegen
Flugfeuer und strahlende Wärme widerstandsfähig sind, sind z. B. DIN 4102-4:2016-05, Ab-
schnitt 11.4 zu entnehmen.

1.2.10 lm Dachbereich verlegte lnstallationen müssen an der tragenden Dachkonstruktion mit nicht-
brennbaren Baustoffen so befestigt sein, dass die Unterdeckenkonstruktion / unterseitige Be-
kleidung im Klassifízierungszeitraum nicht belastet wird (brandsichere Befestigung).

lm Dachbereich (Zwischendeckenbereich zwischen Unterdeckenkonstruktion
bekleidung und Dachhaut) dilrfen sich keine weiteren brennbaren Stoffe

1.2.11 Aus den für die Bauart gültigen technischen Bestimmungen (2. B. Ba
vorschriften, Normen oder Richtlinien) können sich weitergehende
Erleichterungen ergeben.

.Blr//r-:a

Anwendungsbereich

r
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ben hinsichtlich der Bezeichnung, der
und des Venryendbarkeitsnachweises.

ailn#-^ra

1.2.12 Soweit Anforderungen an den Schallschutz gestellt werden, sind weitere Nachweise zu erbrin-
gen,

1.2.13 Aufgrund der Erklärung des Antragstellers werden in der Bauart keine Produkte venuendet,
die der Gefahrstoffuerordnung, der Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV - BGBI. I

S.94), der Chemikalien-Ozonschichtverordnung, der Verordnung (EG) Nr. 190712006
(REACH), der Verordnung (EG) Nr. 127212008 (CLP) oder der Verordnung (EG) Nr.
1005/2009 unterliegen bzw. es werden die Auflagen aus den o. a. Verordnungen (insbeson-
dere der Kennzeichnungspflicht) eingehalten.

Weiterhin erklärt derAntragsteller, dass - sofern für den Handel und das lnverkehrbringen oder
die Venrendung Maßnahmen im Hinblick auf die Hygiene, den Gesundheitsschutz oder den
Umweltschutzzu treffen sind - diese vom Antragsteller veranlasst bzw. in der erforderlichen
Weise bekanntgemacht werden.

Daher bestand keln Anlass, die Auswirkungen der Bauprodukte im eingebauten Zustand auf
die Erfüllung von Anforderungen des Gesundheits- und Umweltschutzes zu prüfen.

2.1

Bestimmungen für die Bauart

Eigenschaften und Zusammensetzung

Für die zu venruendenden Bauprodukte gelten die in der Tabelle 1 zusammengestellten Anga-

2

Materialkennwerte, der bauaufsi nung
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Tabelle l: Zusammenstellung der Kennwerte der wesenilichen Bauprodukte

BauprodukU
ggf. Venrendbarkeitsnachweis

Dicke
(Nennmaß)

[mml

Rohdichte
im Gebrauchs-

zustand
[kg/m3l

Bauaufsichtliche
Benennung
nach W TB

Holzbalken aus Vollholz mindes-
tens der Festigkeitsklasse C 24
nach DIN EN 388 und mindestens
der Sortierklasse S 10 nach
DtN 4074-1

60 x 160

> 420 normalentflammbar

60x80

Holzlatten aus Vollholz mindestens
der Festigkeitsklasse C 24 nach
DIN EN 388 und mindestens der
Sortierklasse S 10 nach
DtN 4074-1

40x60
> 420 normalentflammbar

30x50

Hobeldielen mit Nut- und Feder
aus Massivholz (Nadelholz),
Sortierung A nach DIN EN 13990
oder DIN 4072

21 > 420 normalentflammbar

Dampfbremse,,pro clima DB+"
Typ B nach DIN EN 13984 0,23 normalentflammbar

Nagelplatten,,Wolf-Nagelplatten"
Typ 15N nachabZ Nr. 2-9.1-755 1,5 nichtbrennbar

Hut-Federschienen aus Stahl, ver-
zinkt, Typ W125127160127125 nach
DIN EN 14195

0,6 nichtbrennbar

Gips-Feuerschutzplatten
,,Siniat LaFlamm"
Typ GKF nach DIN 18180 und
Typ DF nach DIN EN 520

18 795 - 878 nichtbrennbar

Einblasdåimmung,,Thermofloc F"
aus Zellulosefasern nach
ETA-05/0186

160 30-32 normalentflammbar

Verwendete Abküzungen;
abZ + Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
ETA -> EuropËiische Technische Bewertung

Die laut Landesbauordnung für das jeweilige Bauprodukt geforderte übereinstimmung/Kon-
formität nach rabelle 1 muss für die Anwendung gewährleistet sein.

Die Liste der Unterlagen, auf deren Grundlage das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis
erteilt wurde, ist bei der Prüfstelle hinterlegt.

Bestimmungen für die Ausfi,ihrung

Das Dach ist in seiner Bauart entsprechend den folgenden Abschnitten
diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis auszuführen.

i/j
r:1*-4

:F

;t,t

2.2

zu
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2.2.1 Nagelplattenbinder

Die h > 700 mm hohen Nagelplattenbinder müssen aus Vollholzstäben (Fachwerkstäben) ge-
mäß Tabelle 1 bestehen. Die Querschnittsabmessungen der Ober- und Untergurte sowié ðer
vertíkalen Stiele mussen von b x d > 60 mm x 160 mm betragen, die der Diagonalstäbe
b x d > 60 mm x 80 mm. Die Nagelplattenbinder sind gemäß Anlage 1 auszuführen, wobei die
Nagelplatten der Tabelle 1 entsprechen müssen.

Stöße von Stäben (gilt auch für Ober- und Untergurte) der Nagelplattenbinder sind nicht nach-
gewiesen.

Eine Ausführung der Nagelplattenbinder ist mit alternativen Nagelplatten ist zulässig, wenn

- die alternativen Nagelplatten ftir die Art und Anwendung bauaufsichtlich zugelassen
sind,

- die Tragfähigkeitswerte der alternativen Nagelplatten mindestens denen der nachge-
wiesenen Nagelplatten gemåß Tabelle 1 in Verbindung mit Anlage 1 entsprechen
(Werte aus dem jeweiligen Verwendbarkeitsnachweises (2. B. allgemeine bauaufsicht-
liche Zulassung etc.)),

- die geometrischen Randbedingungen der Nagelplatten (Abmessungen, Blechdicke,
Nagellänge, Nagelquerschnitt, Nagelgeometrie Nagelanzahl etc.) jeweils mindestens
denen der nachgewiesenen Nagelplatten gemäß Tabelle 1 in Verbindung mit Anlage 1

entsprechen,

- die Nagelplatten aus derselben Stahlsorte hergestellt sind, wíe die nachgewiesenen
Nagelplatten gemäß Tabelle 1 in Verbindung mit Anlage 1 und

- die Nagelplatten unter Berücksichtigung der Randbedingungen von Abschnitt 4 jeweils
statisch so bemessen werden, dass die Spannungen in den Nagelplatten (im Blech
und in den Nägeln etc.) nicht die Spannungen der nachgewieseneñ Konstruktion über-
schreiten.

weitere Details zur Ausführung der Nagelplattenbinder sind der Antage 1 zu

2-2-2 obere Abdeckung (Traglattung / Dachschalung / Bedachung)

Auf den Nagelplattenbindern ist eine Traglattung oder eine Dachschalung

Traolattunq:
Die Holzlatten mit Querschnittsabmessungen von b x d = 60 mm x 40 mm 1

sind in Achsabständen von a s 500 mm anzuordnen. Die Holzlatten müssen quer pann-
richtung der Nagelplattenbinder verlaufen und sind mit geeigneten, für die Art der Befestigung
zulässigen Befestigungsmitteln aus Stahl (2. B. Stahlnägel, Stahlschrauben etc.) entspre-
chend den Vorgaben von DIN EN 1995-1-1 jeweils an den Kreuzungspunkten mit den Nagel-
plattenbindern zu befestigen.

Auf der Traglattung muss eine harte Bedachung gemäß Abschnitt 1.2.9 angeordnet werden.

Dachschalung:
Au! de¡ Nagelplattenbindern sind mindestens d = 21 mm dicke, dicht aneinander gestoßene
Hobeldielen mit Nut- und Feder gemäß Tabelle 1 anzuordnen. Die Hobeldielen mirlsen quer
zur Spannrichtung der Nagelplattenbinder verlaufen und sind mit geeigneten, für die Art der
Befestigung zulässigen Verbindungsmitteln aus Stahl (2. B. StahlnËigel, Stahlschrauben etc.)
entsprechend den Vorgaben von DIN EN 1995-1-1 an den Nagelplattenbindern zu befestigen.
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Auf der Dachschalung muss eine harte Bedachung gemäß Abschnitt 1.2.9 angeordnet wer-
den, die abweichend von Abschnitt 1.2.9 auch mindestens normalentflammbare Bestandteile
beinhalten darf.

2.2.3 Unterseitige Unterkonstruktion

Unterhalb der Nagelplattenbinder ist flächig eine Dampfbremse gemäß Tabelle 1 anzuordnen
und an den Nagelplattenbindern zu befestigen.

Unter dieser Dampfbremse ist eine Metall-Unterkonstruktion oder eine Traglattung anzuord-
nen.

Meta I l-Unterkonstruktion
Die Metall-Unterkonstruktion muss aus Hut-Federschienen gemäß Tabelle I bestehen, die in
Achsabständen von a < 400 mm unter den Nagelplattenbindern anzuordnen sind. Die HuþFe-
derschienen mtissen quer zur Spannrichtung der Nagelplattenbinder verlaufen und sind mit
jeweils 2 Stück geeigneten, für die Art der Befestigung zulässigen Schnellbauschrauben aus
Stahl Ø > 3,9 mm x 35 mm nach DIN 18182-2 oder DIN EN 14566 jeweils an den Kreuzungs-
punkten mit den Nagelplattenbindern zu befestigen.

Traglattunq:
Die Holzlatten mit Querschnittsabmessungen von b x d = 50 mm x 30 mm gemäß Tabelle 1

sind in Achsabständen von a s 400 mm anzuordnen. Die Holzlatten müssen quer zur Spann-
richtung der Nagelplattenbinder verlaufen und sind mit jeweils 2 Stück geeigneten, für die Art
der Befestigung zulässigen Stahlschrauben Ø à 3,9 mm x 55 mm entsprechend den Vorga-
ben von DIN EN 1995-1-1 jeweils an den Kreuzungspunkten mit den Nagelplattenbindern zu
befestigen.

2.2.4

Weitere Details der Unterkonstruktion sind den Anlagen 2 und 3 zu entnehmen.

Unterseitige Bekleidung

Die unterseitige Bekleidung der Deckenkonstruktion muss aus Gips-Feuerschutzplatten ge-
mäß Tabelle 1 bestehen. Die deckenunterseitig angeordnete Bekleidung muss eine geschlós-
sene Oberfläche auftveisen und die Bekleidungsplatten sind dicht zu stoßen.

Die Befestigung der Bekleidung an den Federschienen bzw. der Traglattung gemäß Abschnitt
2.2.3 hal gemäß den Anlagen 2 und 3 mit für den Untergrund und die Art der Befestigung
geeigneten Schnellbauschrauben gemäß DIN 18182-2 oder DIN EN 14566 zu erfolgen.

Die unterseitige Bekleidung muss aus d = l8 mm dicken Gips-Feuerschutzplatten
,,Siniat LaFlamm" mit Abmessungen von Länge x Breite < 2000 mm x 1250 mm bestehen.
Die Gips-Feuerschutzplatten sind långs zu den Nagelplattenbindern anzuordnen. Die Stöße
der Gips-Feuerschutzplatten sind jeweils um > 400 mm (Abstand der Unterkonstruktion) ge-
geneinander zu versetzen und jeweils auf den Hut-Federschienen bzw. der Traglattung zu
stoßen. Die Platten sind mit jeweils geeigneten Schnellbauschrauben Ø > 3,9 mm x 35 mm in
Abständen von a s 170 mm in der Unterkonstruktion zu verschrauben.

Weitere Details zur Ausführung der unterseitigen Bekleidung sind den
entnehmen.

2.2.5 Fugenausbildung

Die einzelnen Platten sind dicht aneinander zu stoßen. Die sichtseitigen
benköpfe der Gips-Feuerschutzplatten sind gemäß DIN 18181 mit Fugenfüller
Fill" nach DIN EN 13963 zu verspachteln.

llas
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2.2.6 Dämmung

Zwischen den Nagelplattenbindern ist eine d à 160 mm dicke Dämmschicht aus Zellulosefa-
sern,,Einblasdämmung Thermofloc F" gemäß Tabelle 1 von oben einzublasen. Die Dämmung
muss hohlraumfüllend, dicht zwischen den Untergurten der Nagelplattenbinder angeordnet
werden und eine Rohdichte von > 30 kg/ms (trocken eingeblasen) aufirueisen.

2.2.7 Anschlüsse an umgebende Bauteile

Die Dachkonstruktion muss an die in Abschnitt 1.2.4 aulgeführten Massivwände angeschlos-
sen werden. Die Fuge zwischen der unterseitigen Bekleidung bzw. der Einblasdämmung und
der Massivwand ist jeweils in Höhe von Bekleidung, Unterkonstruktion und Einblasdämmung
mit komprimiert eingebauten Dämmplatten aus Steinwolle (nichtbrennbar, Schmelzpunkt
> 1000'C, nicht glimmend, Rohdichte > 100 kg/m3) dicht zu verschließen. Die vg. Dämmplat-
ten aus Steinwolle sind gegen Herausfallen zu sichern.

Überei nstimm ungsnachweis

DerAnwender der Bauart hatzu bestätigen, dass die Bauart entsprechend den Bestimmungen
des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses ausgeführt wurde und die hierbei verwen-
deten Bauprodukte den Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses
entsprechen (Muster für diese Übereinstimmungserklärung siehe seite 11).

Bestimmungen für Entwurf und Bemessung

Der Entwurf und die Bemessung haben entsprechend den für den Gegenstand nach Ab-
schnitt 1.1 gültigen technischen Baubestimmungen, unter Berücksichtigung der darüber hin-
ausgehenden Randbedingungen dieses allgemeinen bauaufsichtlíchen Prüfzeugnisses, zu er-
folgen.

Die Spannungen in den Nagelplattenbindern dürfen die Werte der nachgewiesenen Konstruk-
tion (sowohl Fachwerkstäbe als auch Nagelplatten etc.) nicht überschreiten. Hierbei ist die
nachgewiesene Konstruktion mit einer maximalen Stützweite der Binder von ls = 4800 mm,
einem Achsabstand der Binder von 1250 mm sowie einer Flächenlast der Dacheindeckung
uber der Lattung voh goacneindeckuns = 0,16 kN/m2 zu berücksíchtigen.

Eine Erhöhung des Eigengewichtes gegenüber der vg. nachgewiesenen Konstruktion, infolge
der Vergrößerung einer oder mehrerer Schichten bzw. der Anordnung einer geschlossenen
Dachschalung gemäß Abschnitt 2.2.2b2w. von schwereren Dacheindeckungen ist jeweils zu-
sätzlich zu berücksichtigen.

È1.

Darüber hinaus beträgt die zulässige Flächenlast auf dem Dach im
maximal zulässige Einzellast beträgt im Brandfall 1,0 kN.

k

5 Bestimmungen für Nutzung, Unterhalt, Wartung

Die Anforderungen an den Brandschutz sind auf Dauer nur sichergestel
stand nach Abschnitt 1.1 stets in ordnungsgemäßem Zustand gehalten wird. lm des Aus-
tausches beschädigter Teile ist darauf zu achten, dass die neu einzusetzenden Materialien
sowie der Einbau dieser Materialien den Bestimmungen und Anforderungen dieses allgemei-
nen bauaufsichtfichen Prüfzeugnisses entsprechen.

ã
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Dipl.-lng. Thorsten Mittmann
Stellv. Leiter der Prüfstelle

Vezeichnis der mitgeltenden Normen

iiln*"r":a

6 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird aufgrund des $ 19 der Niedersächsi-
schen Bauordnung (NBauO) in der Fassung vom 3. April2012 (Nds. GVBI. Nr. 5/2012, S. 46-
73) zulelzt geändert durch das Gesetz zur Anderung der Niedersächsischen Bauordnung vom
10. November 2020 (Nds. GVBI. S. 384) in Verbindung mit der Verwaltungsvorschrift Techni-
sche Baubestimmungen (WTB) gemäß RdErl. d. MU vom 14.06.2021 (Nds. MBl. Nr. 2312021,
S. 1030-1072) erteilt. ln den Landesbauordnungen der übrigen Bundesländer sind entspre-
chende Rechtsgrundlagen enthalten.

7 Rechtsbehelfsbelehrung

diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beider
lprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig, erhoben

¡. A.
Dipl

folgende Seite

Thomas Paul
Sachbearbeiter
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Vemeichnis der Normen und Richtlinien

DIN 18180:2014-09
DIN 18181:2019-04
DIN 18182-1:2015-11

DIN 18182-2:2019-12

DIN 4074-1:2012-06
DIN 4102-1:1998-05

DIN 4102-17:2012-17

Df N 4102-2.1977-09

DIN 4102-4:2016-05

DIN 4102-7:1998-07

DIN EN 13162:2015-04

DIN EN 13501-1:2010-01

DIN EN 13963:2014-09

DIN EN 14195:2020-07

DIN EN 14566:2009-10

DIN EN 16733:2016-07

DIN EN 338:2016-07
DIN EN 520:2009-12

.BnúI#la

Gipsplatten - Arten und Anforderung
Gipsplatten im Hochbau - Verarbeitung
Zubehör für die Verarbeitung von Gipsplatten - Teil 1: Profile aus
Stahlblech
Zubehör für die Verarbeitung von Gipsplatten - Teil 2: Schnellbau-
schrauben, Klammern und Nägel

Sortierung von Nadelholz nach der Tragfähigkeit; Nadelschnittholz
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe, Begriffe, An-
forderungen und Prüfungen

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 17: Schmelzpunkt
von Mineralwolle-Dämmstoffen - Begriffe, Anforderungen und Prüfung
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile; Begriffe, An-
forderungen und Prüfungen

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 4: Zusammenstel-
lung und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonder-
bauteile
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bedachungen; Begriffe,
Anforderungen und Prufungen

Wärmedämmstoffe fur Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte
aus Mineralwolle (MW) - Spezifikation

Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhal-
ten - Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen
zum Brandverhalten von Bauprodukten

Materialien für das Verspachteln von Gipsplatten-Fugen - Begriffe, An-
forderungen und Prüfverfahren
Metal l-U nterkonstruktionsbauteile ftir G ipsplatten-Systeme - Begriffe,
Anforderungen und Prüfuerfahren

Mechanische Befestig ungsm ittel für G i psplattensysteme - Beg riffe, An-
forderungen und Prüfuerfahren

Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten -
Bestimmung der Neigung eines Bauprodukts zum kontinuierlichen
Schwelen
Bauholz für tragende Zwecke - Festigkeitsklassen
Gi psplatten- Beg riffe, Anforderungen und Prüfverfahren
Verwaltungsvorschrift Technísche Baubestimmungen (W TB), veröf-
fentlicht im Niedersächsischen Ministerialblatt fiewei Rund-
erlass des Ministeriums für Umwelt, Energie,
Niedersachsen)
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(Diese Bescheinigung ist dem Bau
zuhändigen.)

¡BffiKM

Muster für

U bereinstimm u ngserkläru ng

Name und Anschrift des Unternehmens, das die Dachkonstruktion mit Nagelplattenbin-
dern und unterseitiger Bekleidung aus Gips-Feuerschutzplatten hergestellt hat

Baustelle bzw. Gebäude:

Datum der Herstellung:

Feuerwiderstandsklasse F 30

Hiermit wird bestätigt, dass die Dachkonstruktion mit Nagelplattenbindern und unterseiti-
ger Bekleidung aus Gips-Feuerschutzplatten hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht
und unter Einhaltung aller Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis-
ses Nr. P-3929/0543-MPA BS der Materialprüfanstalt fi¡r das Bauwesen, Braunschweig,
vom 1 2. 08 .2021 hergestellt und eingebaut wurde.

Für die nicht vom Untezeichner selbst hergestellten Bauprodukte oder Einzelteile wird
dies ebenfalls bestätigt, aufgrund

- der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen des all-
gemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses')

eigener Kontrollen 
.)

- entsprechender schriftlicher Bestätigungen der Hersteller der Bauprodukte oder Teile,
die der Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat. 

.)

Ort, Datum Stempel und Unterschrift

an die zuständige Bauaufsichtsbehörde aus-1!ff
BRh

) Nichtzutreffendes streichen
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